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LEGENDA:

H VonkajSia multisplitovd jednotka: Sinclair MV—E42BI2: chl.vjkon—12,1kW(2,6—15,2kW)

IR Vnatornd ndstend jednotka napr.: Sinclair: SIH-09BIMx
sI==I* VZT rekuperatnd jednotka: PRANA 150 Premium Plus
=JRadidlny ventildtor, prietok vzduchu 50-100m3/h, pripojenie d100

Dvojica potrubf chladiva, komunikainy kabel

POZNAMKY :

~ VZDUCHOVOD SKUPINY sk: 1. - POTRUBIE URCENE NA VETRANIE, KLINATIZACU A ODSAVANIE VZDUCHU BEZ MECHANICKYCH A ABRAZIVNYCH PRMESI,
BEZ KOROZINYCH PLYNOV A PAR.

~ UCHYTENIE VZDUCHONODOV K STROPU ALEBO STENE JE POMOCOU ZAVESOV V ODPOVEDAJUCE OSOVEJ VZDIALENOST.

~TEPELNA  1ZOLACIA VZDUCHOVODOV VEDENYCH VO WOTORNOM PROSTREDI JE VYHOTOVENANA BAZE SYNTETICKEHO KAUCUKU hr. 19mm / EXTERIER hr. 25mm

-NA PATE STOPACIEHO POTRUBIA VZDUCHOTECHNIKY ZABEZPECIT ODVOD KONDENZATU DO KANALIZACIE

=V DIZKE min. 2m POD ROVINOU STRECHY ZAIZOLOVAT STUPACIE POTRUBIE VZDUCHOTECHNIKY TEPELNOU IZ0LACIOU

~JEDNOTLIVE ROZMERY A POZICIE KONSTRUKCI SKUTKOVEHO STAVU MUST PRED ZACATIM REALIZACIE VYBRANY ZHOTOVITELSTAVBY OVERIT 111

~REALIZACNA DOKUMENTACIA NENAHRADZA, DODAVATELSKO A DIELENSKG DOKUMENTACIU
~MATERIALY A KONSTRUKCIE, KTORYCH ROZMER JE ZAVISLY OD PRESNYCH ROZMEROV NA STAVBE, JE MOZNE OBJEDNAT AZ PO ZAMERANI SKUTKOVEHO STAVU
DODAVATELNESIE ZODPOVEDNOST ZA OVERENIE ROZMEROV STAVBY 0D POCIATKU JEJ REALIZACI, PRIPADNE NEZHODY JE NUTNE KONZULTOVAT

S PROJEKTANTOM  PRED REALIZACIOU PRAC

LN
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STAVBA DOKUMENTACIA EXISTUJUCEHO STAVU OBJEKTU GENERALNY DODAVATEL_ GENERAL CONTRACTOR!
MU Ruzinov, Mierova 21, BA
MIESTO STAVBY parc. ¢. 805/2 , k.u. Ruzinov, obec Bratislava - RuZinov pSS‘I' S.r.o.
Kupeckého 3, Bratislava 821 08

- IC0O: 52316912, DIC: 2121032848
INVESTOR / OBJEDNAV.| Mestska ¢ast Bratislava - Ruzinov, Mierova ul. 288/21, 827 05 Bratislava el: +421 948 514 497 E-mail: peter.sivon@gmail.com
DRUH STAVBY MU Ruzinov, Mierova ul. 21, 827 05 Bratislava
STAVEBNY OBJEKT S0 01 MU Ruzinov

GENER. PROJEKTANT | pssts.r.o0., Kupeckého 3, Bratislava 821 08, Ing. Peter Sivoii, PhD., DATUM: 1172024
PROJEKTANT CASTI Ing. Peter Sivofi, PhD., Ing, Mgr. art Richard Schlesinger, PhD ZAKAZKOVE C.: 08 2024
ZOD.PROJEKTANT psst s.r.0., Ing. Peter Sivon, PhD., MIERKA : 0
KRESLIL Ing. Peter Sivori, PhD., Ing, Mgr. art Richard Schlesinger, PhD FORMAT : 3 xA4
NAZOV VYKRESU : i VYKRES C.:
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